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ANALYSRESULTAT DRICKSVATTEN 2021 

 

 

VATTENBIL 2021-04-14 2021-07-21 2021-08-31 2021-09-09 2021-09-30 2021-10-25 2021-12-27
Temperatur vid ankomst (⁰C) 6 11 9 8 10 10 13
Långsamtväxande bakterier (cfu/ml) 20 840 380 <10 340 30 390
Odlingsbara mikroorganismer 22 ⁰C (cfu/ml) 11 >300 >300 1 140 19 66
E coli (cfu/100ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Koliforma bakterier 35 ⁰C (cfu/100ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Bedömning Tjänligt Tjänligt med 
anmärkning

Tjänligt med 
anmärkning

Tjänligt Tjänligt med 
anmärkning

Tjänligt Tjänligt

VATTENVAGN 2021-04-14 2021-07-21 2021-09-09 2021-12-27
Temperatur vid ankomst (⁰C) 6 11 8 13
Långsamtväxande bakterier (cfu/ml) <10 <10 10 <10
Odlingsbara mikroorganismer 22 ⁰C (cfu/ml) 2 10 2 <1
E coli (cfu/100ml) <1 <1 <1 <1
Koliforma bakterier 35 ⁰C (cfu/100ml) <1 <1 <1 <1

Bedömning Tjänligt Tjänligt Tjänligt Tjänligt


